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Ordre du Jour 

• ACTEE : Décryptage et 
accompagnement1

• Conseil Départemental de la Seine 
Saint-Denis : Retour d’Expérience2

3 •GIMELEC : Pour aller plus loin



BACS : Building Automation and Control Systems (Systèmes d’Automatisation et de Contrôle des Bâtiments)

Décret Tertiaire Plan de Sobriété Connaissance du patrimoine / Confort

Loi ELAN 
23/11/2018

Décret BACS
22/07/2021

Arrêté modificatif
07/04/2023

Vous êtes ici

1ère échéance bâtiments 
existants

01/01/2025



Tous bâtiments dans lesquels sont exercées des activités tertiaires marchandes ou non-marchandes, avec : 

Bâtiments assujettis

Système de climatisation Système de chauffageOU

Système de ventilation

= Puissance utile nominale 
> 70KW



Calendrier d’application

Pour les bâtiments « existants » Bâtiments construits avant : 

- > 290KW = 21/07/2021
- > 70KW = 08/04/2024 

01/01/2025> 290 KW

> 70 KW01/01/2027



• Fonctionnalités requises :

1. Suivre, enregistrer et analyser les données de production 
et de consommation d’énergie, ajuster en conséquence selon 
consignes, scénarios et optimisations possibles

2. Situer l’efficacité énergétique du bâtiments par rapport à 
valeurs de référence 

3. Détecter pertes d’efficacité énergétique et informer 
l’exploitant du bâtiment

4. Être interopérable avec les différents systèmes techniques

5. Permettre un  arrêt manuel et gestion autonome des 
systèmes techniques du bâtiment reliés au BACS

Nomenclatures acceptées (au 
sens de la norme NF EN ISO 
25120-1) : A, B et C 

Point d’attention : pour la 
valorisation par CEE, seules 
les classes A et B sont 
éligibles



Sont intégrés dans la terminologie « systèmes 
techniques » les 6 types de systèmes suivants : 

• Chauffage 

• Climatisation

• Ventilation

• Production d’ECS (Eau Chaude Sanitaire)

• Eclairage intégré (éclairage fixe)

• Production d’énergie sur site

Ou tout système combinant plusieurs de ces 
systèmes

Guide d’application du décret BACS – Ministère 



2 ans 5 ans

Inspections périodiques obligatoires

A la charge du propriétaire des systèmes

• Installation ou remplacement du BACS
• Installation ou remplacement d’un 

système du BACS

• Fonctionnement routinier (au plus tard)



Temps de Retour sur Investissement

En cas de TRI > 10 ans, le propriétaire peut déroger aux obligations du décret BACS.
Sont reliés au BACS tous les systèmes dont le TRI de connexion est < à 10 ans.

TRI = Surcoût Gain 
énergétique

Coût du KWh

Inclut :

N’inclut pas :

- Aides 
mobilisables

- Coûts RH

KWh Ef €/KWh

Prix moyenné 
sur l’année de 

calcul



Fiche CEE BAT TH 116
Seules les GTB de Classe A et B 

sont financées selon la norme NF 
EN ISO 52120-1. Une bonification 
est en cours jusqu’au 31/12/2023 
pour l’installation ou la mise en 

place d’une GTB- GTC.

> multiplication par 2 de la prime 
pour l’installation d’un système 
de GTB neuf et par 1,5 dans le 

cadre de travaux d’amélioration 
d’un système GTB existant. 



Lot 1 : Ressources Humaines
- EF pour suivre opérationnellement la 

bonne exécution de la GTB/GTC

Lot 2 : Outils 
- Capteurs et outils de mesure/suivi 

des consos

Lot 3 : Etudes énergétiques
- Évaluer l’opportunité/faisabilité du 

système de GTB/GTC
- Plans de comptage

Lot 5 : AMO
- Se faire accompagner et conseiller 

dans la mise en œuvre de la 
démarche



• Effacement électrique: Diminuer sa
consommation d’électricité pendant un pic de
consommation sur signal d’un opérateur extérieur.

• Les BACS facilitent la pilotabilité des bâtiments
nécessaire à la mise en place de l’effacement.

• Eff’ACTE + BACS : Opportunité de valoriser
économiquement les gisements de flexibilité des
bâtiments et des équipements hydrauliques.

• Accès à des groupes de travail spécifiques

AAP Eff’ACTE
• Temps interne et recrutement
• Outils et logiciels de suivi de 

consommations
• Audits d’effacements



• Constat 

Essor des EnR non pilotables (PV, éolien…)

Electrification des usages ( PAC, bornes des recharges)

Bâtiments tertiaires : 6 GW  de puissance non exploité en période de tension 
sur le réseau électrique

Recommandations :
• Diffuser la culture de la gestion de l'énergie dans l'ensemble de la filière 
• Identifier les bonnes pratiques : Diagnostic détaillé pour un plan de 

comptage, comissionnement…
• Quantifier le gisement de flexibilité dans le tertiaire : Proposer des mises à 

niveau flex ready, un mode d’urgence « Ecowatt ».
• Considérer la flexibilité du quotidien comme un levier : D;kéveloppement
Des tarifications heures pleines/heures creuses, définir des m éthodes
alternatives de flexibilité





Systèmes et régulationEnveloppe performante

Sobriété

GTB/GTC

Décarbonation des 
modes de chauffage

Exploitation/Maintenance

Isolations (ITI/ITE)

Ponts 
thermiques/Menuiseries

QAI

Confort d’été



QUESTIONS !

17/10/2023



Retour d’expérience
Projets pour la performance énergétique 

menés par le CD93, financés en partie 
par le fonds ACTEE

17/10/2023
CD93 

17 Octobre 2023 - CD93 18



La situation avant Eucalyptus

Consommations
énergétiques

• Outils multiples –
Excel et données
fournisseurs

17 Octobre 2023 - CD93 19

GTB
• Programme type GTB interne
• Réception des GTB unitaires

exigeante mais non uniforme
• Plusieurs CP avec GTB de

différents typologie

Marché exploitation des
collèges

• P2 sans engagement
énergétique

Nécessité d’un diagnostic de 
l’existant / uniformiser la 
mise en service 

Nécessité d’acquisition d’un 
outils de suivi

Nécessité d’un Marché CVC



Eucalyptus : déclencheur et 
structurant
• Audits énergétiques (Identification des sites)
• Stratégie patrimoniale bâtiment numérique – énergie – GTB - BACS 

(Mise à jour du programme type )

• Logiciel de suivi énergétique (centraliser le suivi)
• Instrumentation légère des collèges (conformité BACS)

• Température - Surveillance des ambiances
• Télérelève compteurs et sous-compteurs + Télégestion 

17 Octobre 2023 - CD93 20

Volumes
Budget CD93 - 1 185 100 €
financement ACTEE – 270 000 €

Opérations PREC

Opérations de maintenance



Logiciel de suivi énergétique

A date
• 130 collèges équipés - dont 

logements de fonction
• Configuration et 

accompagnement expert par 
AMO

• Utilisé au quotidien par le 
CD93

• Analyse de facture
• Analyse énergétique
• Projection budgétaire

17 Octobre 2023 - CD93 21

A venir
• Exploiter pour suivi actions de performance 

énergétique



Instrumentation légère : Surveillance 
des températures des collèges
A date

• Sept 2022 – Janvier 2023 - 101 collèges
• Première analyse sur Déc 2022 a amené à la 

correction de la gestion des régulations aux 
vacances de février 2023

• Baisser la température la nuit, les week-ends, les 
vacances

• Maitriser la température le jour

17 Octobre 2023 - CD93 22

A venir
• Suivi actions performance avec données d’exploitation 

détaillées au cours de l’hiver
• Bilan énergétique des actions – cible 15 %



Instrumentation légère – télérelève des 
compteurs fournisseurs et sous-
comptage
A date

• Juin 2022 - Marché CVC avec engagement 
énergétique + instru

• Fév 2023 à Nov 2023 - Etude site par site
• Fév 2023 à Nov 2023 - Déploiement de sous-

compteurs + télérelève - avancement 20%

17 Octobre 2023 - CD93 23

A venir
• Nov 2023 – fin déploiement télérelève 100%
• Hiver 2023 - Collecte de données + analyse 

performance
• Été 2024 - Renégociation de l’engagement 

énergétique



Déploiement GTB sur sites existants

A date
• Depuis 2020 - Suivi des projets 

neufs en conception par AMO 
dédié

• 2022 - Retour d’expériences sur 
installations existantes

• 2023 - Mise en conformité BACS 
30 sites (Marché CVC) + 23 (CP + 
MGPE )

17 Octobre 2023 - CD93 24

A venir
• Nov 2023 – 25 sites de plus 

conformes BACS
• Été 2024 - 45 sites de plus 

conformes BACS



Bilan
Les outils sont en place pour la 
performance

• suivi des températures ambiantes
• suivi des compteurs
• GTB/ BACS / 30% du parc

Les outils sont utilisés
• par le département en interne et en 

externe
• par les mainteneurs

Les déploiements sont en cours, fin 
prévue été 2024

• sous-comptage
• télérelève
• GTB/ BACS/ 100%

17 Octobre 2023 - CD93 25

Financement
• 75 % fonds propres
• 25% ACTEE
• CEE : en cours

Contractualisation
• Instrumentation : marché 

maintenance
• Logiciel de Suivi énergétique 

: marché public
• AMO : marché Sipperec

Sipp’n’co



17 Octobre 2023 - CD93 26

Merci de votre attention  



LE GIMELEC FÉDÈRE LES ENTREPRISES 
DE LA FILIÈRE ÉLECTRONUMÉRIQUE 

FRANÇAISE

Nos adhérents conçoivent, fabriquent et 
déploient les solutions d’électrification, 

d’automatisation et de digitalisation pour 
l’industrie, les bâtiments, la mobilité, les 

infrastructures énergétiques et numériques.



















Définitions

• La sobriété énergétique c’est quoi ? C’est consommer moins d’énergie, le juste 
nécessaire selon les usages réels

• La flexibilité énergétique c’est quoi ? C’est consommer mieux, au bon 
moment grâce à la modulation, au décalage ou à l’effacement de l’appel de 
puissance du bâtiment sur les réseaux aux heures de pointe. 

Le pilotage énergétique des bâtiments tertiaires selon leurs usages réels est 
aujourd’hui identifié comme un levier privilégié de sobriété et de flexibilité 
énergétique . 
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Pertes

Energie

Véhicules électriques

Autres transports

Chauffage résidentiel

ECS asservie

Autres usages résidentiels

Chauffage tertiaire

Tertaire (sans chauffage)

Industrie

Coté consommation d’électricité, les pointes observées (7/11h et 
18H/20h) reflètent les usages dans les bâtiments tertiaires et résidentiels. 

Les gisements et 
types de leviers de 

flexibilité de la 
demande

Courbe de charge journalière d’un jour ouvré de février, températures froides (hors vague de froid importante)

Industrie

Tertiaire

Résidentiel

Transports

Energie et pertes

Les principaux gisements de flexibilité de la demande sont à aller chercher dans le secteur des bâtiments résidentiels et tertiaires
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Plusieurs types de Flexibilités sont identifiées et attendues
Besoins de flexibilités du 

système électrique 
aujourd’hui et demain

L'essentiel des besoins de flexibilité réside dans la satisfaction 
des besoins structurels et réguliers.

Besoins 
de 

flexibilités

Ordres de 
grandeur actuels 
de participation 
de la demande à 

ces flexibilités

4 à 5 GW évités à la pointe du soir grâce 
aux tarifs Heures Pleines / Heures Creuses Quelques centaines de MW

Flexibilités dynamiques

Des besoins ponctuels face aux 
fluctuations moins régulières de la 

consommation résiduelle, par exemple 
lors de vagues de froid ou lorsque la 

production éolienne est faible.

Flexibilités d’équilibrage

Des besoins pour pallier les aléas 
et incertitudes en temps réel 
(pannes, incidents, variations 

rapides)

Flexibilités structurelles et régulières

Pour que la consommation 
soit positionnée lorsque l’électricité est 

bas-carbone et bon marché

Flexibilités de 
sauvegarde

Pour faire face 
aux situations 

exceptionnelles

1 2 3 4







La réglementation : une exigence de services rendus  

Réglementation & CEE :  comment changer de référentiel

Les CEE : une exigence de classes

(NF EN Norme 5210-1)



YAHOOYAHOO

Chauffage

• Régulation centrale automatique évoluée d'émission 
pour système thermo-actif (mode de chauffage)
• Commande multi-niveau des pompes de distribution 
dans les réseaux
• Régulation automatique par intermittence de l’émission 
et/ou de la distribution avec optimisation de la mise en marche/arrêt
• Régulation des générateurs de chaleur (pompe à chaleur) en fonction
de la température extérieure
• Mise en séquence des différents générateurs de chaleur  
basées uniquement sur la charge
• Régulation du fonctionnement du stockage de l'énergie thermique 
(TES) basé sur les prédictions des charges

Ventilation

• Régulation individuelle par pièce
• Régulation centrale automatique thermo-actif
• Régulation compensée en fonction de la température 

extérieur eau chaude

Refroidissement

• Régulation individuelle par pièce
• Régulation centrale automatique thermo-actif
• Régulation compensée en fonction de la 

température extérieur eau chaude

Chauffage

• Régulation individuelle par pièce
• Régulation centrale automatique

thermo-actif
• Régulation compensée en fonction 

de la température extérieur eau 
chaude 

• Commande mis en marche/arret
pompes de distribution

• Régulation automatique 
programme fixe de l’émission et/ou 
de la distribution du chauffage

Refroidissement

• Régulation centrale automatique évoluée
• pour système thermo-actif
• Commande multiniveau des pompes de distribution dans 

les réseaux
• Régulation automatique avec optimisation de la mise en 

marche/arrêt
• Asservissement partiel (en fonction du système de 

chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC))
• Régulation de température variable en fonction de la 

température extérieure

Ventilation

• Régulation de générateurs pour le 
refroidissement en fonction de la 
température extérieure 

• Régulation de la température de l'air ambiant 
en fonction des besoins

• Régulation du débit d'air extérieur selon 
occupation

• Régulation multi-niveau du débit d’air ou de 
la pression au niveau de la centrale de 
traitement d’air

• Point de consigne variable avec 
compensation de la température 
extérieure pour la régulation de l’air introduit

Chauffage

• Régulation centrale automatique évoluée avec fonctionnement par intermittence et/ou commande à rétroaction de température ambiante
• Régulation en fonction des besoins de la température de l’eau chaude du réseau de distribution (en départ ou en retour)
• Commande des pompes à vitesse variable de distribution dans les réseaux
• Régulation automatique par intermittence de l’émission et/ou de la distribution avec évaluation des besoins
• Régulation des générateurs de chaleur (combustion et chauffage urbain)en fonction de la charge
• Régulation progressive en séquence de différents générateurs de chaleur
• Mise en séquence des différents générateurs de chaleur en fonction des prédictions de charges

Refroidissement :

• Régulation individuelle par pièce 
avec communication et régulation 
en fonction de l’occupation (pas 
applicable aux systèmes inertes, 
comme le rafraichissement par le 
sol)

• Régulation centrale automatique 
évoluée avec fonctionnement par 
intermittence et/ou commande à 
rétroaction de température 
ambiante pour système thermo-actif
(mode de refroidissement)

• Régulation de la température de 
l’eau glacée du réseau de distribution 
(en départ ou en retour) en fonction 
des besoins

• Mise en séquence de refroidisseurs 
d’eau basé sur les prédictions de 
charges

Ventilation

• Régulation de l'alimentation en 
air au niveau de la pièce basé 
sur l'occupation  

• Régulation de la température 
de l'air ambiant (systèmes air-
eau combinés) avec 
coordination

• Régulation progressive du 
débit d'air extérieur

CLASSE 
C

CLASSE 
B

CLASSE 
A

Fonctions des BACS nommées dans la norme NF EN 52120-1:2022 pour les usages chauffage, refroidissement et 
ventilation



YAHOOYAHOO

ECS

• Commande automatique de la charge de stockage d’énergie 
solaire et charge d’appoint de la régulation de la charge du 
stockage d’eau chaude sanitaire avec collecteur d’énergie solaire et 
génération de chaleur d’appoint

• Commande de la pompe de circulation d’eau chaude sanitaire 
avec programmation horaire

Eclairage

• Interrupteur manuel de mise en 
marche/arrêt + signal supplémentaire 
d'extinction

• Régulation manuelle (par pièce/zone) 
de l'intensité lumineuse/de la lumière 
naturelle

Reporting énergétique
Détection avec indications centralisées des 
défauts des systèmes et des alarmes
Indication des valeurs réelles uniquement (par 
exemple, températures, valeurs mesurées)

ECS

• Commande automatique de mise en 
marche/arrêt et programmation du temps 
de charge pour la régulation de la charge 
du stockage de l’ECS avec chauffage 
électrique intégré ou PAC électrique

• Commande automatique de mise en 
marche/arrêt et programmation du temps 
de charge de la régulation de la charge du 
stockage d’eau chaude sanitaire en utilisant 
une génération de chaleur

Eclairage 

• Détection automatique (mise 
en marche automatique)

• Commutation de l'intensité 
lumineuse/de la lumière 
naturelle

ECS

• Commande automatique de mise en marche/arrêt, charge programmée et gestion du stockage avec plusieurs capteurs 
pour la régulation de la charge du stockage de l’ECS avec chauffage électrique intégré ou PAC électrique

• Commande automatique de mise en marche/arrêt, programmation du temps de charge et régulation de la 
température d'alimentation selon la demande et gestion du stockage avec plusieurs capteurs de la régulation de la charge 
du stockage d’eau chaude sanitaire en utilisant une génération de chaleur

Eclairage

• Détection automatique (mise en 
marche manuelle)

• Modulation automatique de l'intensité 
lumineuse/de la lumière naturelle

CLASSE 
C

CLASSE 
B

CLASSE 
A

Fonctions des BACS nommées dans la norme EN NF EN 52120-1:2022 pour les usages ECS, 
éclairage ainsi que la fonction reporting énergétique

Reporting énergétique

• Détection avec 
indication centralisée 
des défauts détectés et 
des alarmes/fonctions 
de diagnostic 

• Analyse, évaluation 
de la performance, 
étalonnage

Reporting énergétique
• Fonctions d'analyse de tendances 

et détermination de la consommation



Guide d’application du décret BACS – Septembre 2022 
(developpement-durable.gouv.fr)

Ne pas hésiter à se rapprocher des fabricants et/ou des intégrateurs



Ce guide a été réalisé dans le cadre du programme ACTEE porté par la FNCCR, avec le concours de :

Le guide interactif des solutions de pilotage 
énergétique et numérique des bâtiments publics



Décideurs public, collectivités, Mairies… 
découvrez les solutions d’économies d’énergie les plus adaptées à votre situation !

Je préfigure la rénovation de mon parc 
immobilier grâce aux solutions de pilotage 
énergétiques et numériques

Je caractérise mon approche patrimoniale
Je situe mes priorités et centres d’intérêts
Je décris mon ou mes bâtiment(s)

Je PLANIFIE puis J’AGIS
grâce à des fiches méthodologiques
et des propositions d’actions concrètes

Je partage la feuille de route avec mes 
équipes et je contacte un professionnel 
qualifié pour la mettre en œuvre 



Décrivez votre situation, définissez vos priorités 
et caractérisez votre parc de bâtiments…



Organisez et planifiez votre projet à l’aide de fiches méthodologiques, 
et découvrez les solutions les plus adaptées à votre parc immobilier



Téléchargez, partagez ou sauvegardez votre feuille de route 
et prenez contact avec un professionnel qualifié pour sa mise en œuvre 



Commencez votre simulation !











Merci pour votre attention

Delphine EYRAUD
Déléguée Bâtiments
deyraud@gimelec.fr

Joël VORMUS
Directeur des affaires publiques
jvormus@gimelec.fr



Merci de votre attention !
Mer

A vos questions 

 

Retrouvez-nous !

actee@fnccr.asso.fr

#ACTEE (FNCCR)

https://www.programme-cee-actee.fr/

#FNCCR 


